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Пров.
Т.контр.

Н.контр.
Утв.

Разраб.
Лист

Изм.
N докум.

Подп.
Дата

Лист 1

Лит.

1:40
Листов 2 Масштаб

Масса

ПАО "КМЗ"

Лифт больничный 
Q=1000 кг; V=1,0 м/с

Кабина 1466(1400)х2380(2300)х2100
Дверь телескопическая центрального 

открывания 1200х2000
Задание на проектирование

строительной части

ЛП-П054ТА-1200Т.00.00.000 СЗ

Ревин

Ревин
Тамбулатов

21.02.19

Размеры шахты (в свету)
Параметр

Значение, мм
min

max
Ш
ирина шахты Ш

ш, мм
1950

2200
Глубина ш

ахты Гш, мм
2660

2880
Глубина приямка Гп, мм

1150
1500

Высот
а верхнего этажа Нвэ, мм

3400
-

Высот
а подъема Hпод, мм

2700
45000

1. Размеры без допусков для справок.
2. Возможно расположение противовеса справа, см. зеркально от

носительно оси кабины.
3. Данный черт

еж должен рассматриваться т
олько совместно с разделом "Общ

ие положения"
 

(О.П.) КМЗ-2018 СЗ.
Внимание! ПАО "КМЗ" вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления

Уровень 
чист

ого пола

Уровень промежут
очной 

остановки

Уровень нижней 
остановки

Уровень чистого 
пола

2100

См. О.П. п. 3.5Гп 50

Hпод Hвэ

остановки
Уровень верхней 

250

50

А(2)
АВ

В

Б
Б(2)

Г Г

Hпромежут.этажа=2700 min

Ось 
кабины

880

P7

P
5

P
5

1560

P
6

План шахты Б-Б

1200
1320 +30

2300

1500

1340

Ш
ш

+30

900

План приямка В-В
Ш
ш
/2

1400Ось 
кабины

Ось дверного 
проема
и кабины

Ось
прот

ивовеса

Гш+30

Ось дверного 
проема
и кабины

620

Ось противовеса

950

P
5 P
5

620

50

Кирьяков

21.02.19

21.02.19

21.02.19
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Нагрузки на строительную часть от 
лифтовой установки

Обозначение 
нагрузки

Величина 
нагрузки, Н

Схема действия сил
Примечание

P
11

11000

На опоры привода, см. А-А

Пост
оянные 

нагрузки
P
21

12800
P
31

14000
P
41

13000
P
1'1

6000

Крат
ко- 

временные 
нагрузки при 
посадке 
кабины на 
ловители

P
2'1

4000
P
3'1

21000
P
4'1

56000

P
2

3400

P
3

1600

P
4

1500

P
**5

39000
На опоры направляющ

их на 
площ

адь 150х200 мм
Нагрузки, 
действующ

ие 
разновременно 
и аварийно

P
6

44000
На буфер кабины на площ

адь 
300х300 мм

P
7

28000
На буфер прот

ивовеса на 
площ

адь 200х300 мм

P
8

800
P
8

P
8

P
8

P
8

На детали 
крепления дверей
в плоскости стены

Пост
оянные 

нагрузки

Расчетная временная нагрузка на пол маш
инного помещ

ения и крышку 
люка - 5000 Н/м

2

**Нагрузка, возникающ
ая при опирании направляющ

их, при высоте 
подъема 30 м и менее

P
9

ГОСТ
 

24258-88
На средст

ва подмащ
ивания

Нагрузка при 
монт

аже

1340

4
P
4'

P
1 1

800х1800 не менее
265

620

880

797

2

P P
11 3' 3

1
P

1 1'
P

1

2
P

1
P

12'

300

Свободная
площ

адка 
1000х1000

Ввод элект
роэнергии на высоте 

2200 мм от
 пола 

(см. Исходные данные для 
проектирования 

электроснабжения лифтов)

Ввод магистрали 
зануления

Люк
1200х800
не менее

проем двери

100 не менее

100 не менее

Внут
ренний 

конт
ур шахты

Вход в 
лифт

185±10

210±10 620±5

880±5

420±10

Ш
ш
/2±10

797±10

Ось 
кабины

Ось дверного 
проема
и кабины

Ось
прот

ивовеса

Гш+30

Ш
ш

+30

Расположение отверстий в плите перекрытия шахты
(возможно зеркальное расположение)

Параметры отверстий в плите 
перекрытия шахты

Обозначение 
отверстия

Размер, 
мм

Количество
Назначение

Н
120х250

1
Д
ля кабеля электроразводки

П
120х250

1
Д
ля кабеля под освещ

ение шахты
Р

150х125
4

Д
ля канатов лебедки

С
60х100

2
Д
ля каната ограничителя скорости

С Р

Н П

План машинного помещ
ения А-А (1:20) (1)

(возможно зеркальное расположение)

Ось 
шахты, кабины

Ось 
кабины

Ось 
прот

ивовеса

185±10

210±10

Ш
ш
/2

mirrtext

60

785

1300

1076

90


